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Smart-UPSTM SR1 
  حزمة البطارية الخارجية

SR1192XBP 
  

  اللغة العربية

  



  



  ١   

  مقدمة
لتحديد   Smart-UPS™ SR1 SR1192XBPالخاصة بـشرآة شنايدر إلكتريك (XBP)توصل حزمة البطارية الخارجية 

لحماية الموسعة للأجهزة الإلكترونية في بالإضافة إلى تقديم هذه الوحدات ل، للشرآة (UPS)وحدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة 
وآذلك  UPSحالات انقطاع الكهرباء وضعف التيار الكهربائي وضعف الجهد الكهربائي والتدفق المفاجئ للتيار، آما تعمل وحدة 

لآمنة أو حتى حزمة البطارية الخارجية على توفير الطاقة من البطاريات بشكل مستمر حتى تعود الطاقة المستخدمة إلى المستويات ا
  يتم تفريغ البطاريات بالكامل،

  .بشكل منفصل (XBP)وحزمة البطارية الخارجية  UPSيتم تغليف وحدات 

  الترآيب  -١

  .البطاريات ترآيب قبل (XBP) الخارجية البطارية حزمة مع المرفقة السلامة تعليمات صفحة إلى الرجوع يرجى

  إخراج محتويات العبوة
  .في حال وجود أي تلف.ويجب إخطار الجهة الناقلة أو الموزع، مجرد استلامهااحرص على تفقد الوحدة ب

  .ينبغي إعادة تدوير مواد التغليف والتعبئة أو حفظها لإعادة استخدامها أو التخلص منها بطريقة صحيحة

  :تحقق من محتويات العبوة

  حزمة البطارية الخارجية 
  اللوحة الأمامية 
  ثلاثة آتائف للربط وستة براغي 
  وثائق المنتج ودليل السلامة والضمان 

  وضع حزمة البطارية الخارجية
  .قم بوضع حزمة البطارية الخارجية في الموضع الذي سيتم استعمالها فيه

حيث إن الوحدة ثقيلة الوزن، لذا احرص على اختيار مكان متين 
   .بما فيه الكفاية ليناسب وزن الوحدة
المُعرّضة لكميات آبيرة من الأتربة أو درجات الحرارة أو معدلات الرطوبة المرتفعة بخلاف  تجنب تشغيل هذه الوحدة في الأماآن

الخاص بشرآة شنايدر إلكتريك  electric.com-www.schneiderالحدود المسموح بها، ويمكن الرجوع إلى موقع ويب 
  .اصيللمعرفة المزيد من التف

  .تأآد من عدم انسداد فتحات الهواء الأمامية والخلفية للوحدة
  المكان تحديد

 
  

  



  ٢   

  البطارية الخارجية) حزم(تثبيت حزمة 
  .عن الطراز الموضّح في الشكل، يتشابه إجراء ترآيب البطارية في جميع الطرازات UPS قد تختلف وحدة

  

عند (قبل توصيل البطاريات وآتائف الربط 
من ) في حال تثبيتها(قم بفك القاعدة ، )مالاستخدا

  .انظر الشكل ،UPSأسفل وحدة 

  
  

  الخارجية البطارية حزمة من البطاريات إزالة
الوحدة ثقيلة الوزن، قم بإزالة البطاريات لتخفيف وزن الوحدة، ويرجى الرجوع إلى تعليمات إزالة الغلاف الموجود على الكرتونة 

  .أو النظر إلى التعليمات الواردة أدناهالتي يتم شحن الوحدة فيها 

٣  ٢  ١  

  ٤    
  البطارية الخارجية وتوصيلها) حزم(تثبيت حزمة 

  )انظر الأشكال أدناه(عند مواجهة مقدمة الوحدات  UPSيجب تثبيت حزم البطارية الخارجية على يمين وحدة : ملاحظة

  

x4 

٢  

x9 

٣  

٢  
١  

 .  

  

 

ثبت آتائف الربط لتأمين  - ٢
UPS  وحزمة البطارية

 المرفقة البراغي(الخارجية 

  

  

أزل البراغي التي تعمل  -١
 على تأمين الأغلفة العلوية



  ٣   

  .ا هو مبيّن في الرسم أدناهآم، )البراغي المرفقة(ثبت آتائف الربط الخلفية  - ٣

  وحزمتان بطارية خارجية UPSوحدة   وحزمة بطارية خارجية واحدة UPSوحدة 

   
  

  .آما هو مبيّن في الأشكال أدناه) البراغي المرفقة(الصفراء /وصل الأسلاك الأرضية الخضراء  - ٤

  الأرضي TVSSتوصيلات سلك 

   
  

  .هو موضّح في الأشكال أدناهوصّل بطاريات اللوحة الخلفية آما   - ٥

  توصيلات البطارية الخلفية

   
  
  .استبدل الأغلفة العلوية وأمّنها بالبراغي التي تم إزالتها في الخطوة الأولى  - ٦

  

أمّن آتائف 
  الربط 

تشترك آتائف : ملاحظة
الربط، في الجزء الأوسط من 

XBPفي برغي واحد ،.  
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  المثبِت الحامل شكل
وحزم البطارية الخارجية  UPSللاطلاع على تعليمات حول تثبيت  SURTRK2التثبيت المرفق في طاقم تثبيت ارجع إلى دليل 
  .في أحد الحوامل

  .في الحامل UPSيجب تثبيت حزم البطارية الخارجية أسفل وحدة : ملاحظة

  
  البطارية الخارجية وتوصيلها) حزم(تثبيت حزمة 

  
  .آما هو مبيّن في الأشكال أدناه) البراغي المرفقة(راء الصف/وصل الأسلاك الأرضية الخضراء  - ١

  الأرضي TVSSتوصيلات سلك 

  

  
  
  .وصّل بطاريات اللوحة الخلفية آما هو موضّح في الأشكال أدناه  - ٢

  توصيلات البطارية

  

  
  

  



  ٦   

  ترآيب البطاريات الأمامية وتوصيلها باللوحة

  
  

٢  ١  

   
٤      

  
  

٤  ٣  

 

  

  
  
  

٦  ٥  

 
  

  
  
  

٢  ١ ٣
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  البطارية) حزم(للتعرف على حزمة  UPSإعداد 
أثناء تشغيل طاقة ) UPS(تؤثر هذه التهيئة على دقة إمكانيات حسابات وقت التشغيل التي تجريها إمدادات الطاقة غير المنقطعة 

  .البطارية
PowerChuteTM برنامج عبر الإعدادات تتم

  .الطرفي الوضع أو الاختيارية الشبكة إدارة بطاقة أو الأعمال لإصدار الاختياري 

  .وراجع تعليمات الوضع الطرفي أدناه، احرص على الرجوع إلى التعليمات المرفقة بالبرامج أو ببطاقات الملحقات

  UPS وحدة معلمات لتهيئة الطرفي الوضع
  :فولت أمبير ٣٠٠٠ز اطرُ

  .UPSدة يمثل الوضع الطرفي قائمة مسير الواجهة والتي تمكن التهيئة المعززة لوح

  ).UPS(احرص على توصيل الكبل التسلسلي بموصل الاتصال التسلسلي الموجود بالجزء الخلفي من وحدة 

  :عن طريق اتباع الخطوات التالية )إنهاء( PowerChute )إنهاء( EXITقم بـ  - ١
 )كملوحة التح( Control Panel >) =الإعدادات( Settings> ) =البدء( Startمن سطح المكتب، اذهب إلى  •

= <Administrative Tools )أدوات إدارية= ( <Services )خدمات.(  
  ).إيقاف( Stopبالنقر فوق الزر الأيمن للماوس ثم حدّد  APC PCBE Agentو APC PCBE Serverحدّد  •

  HyperTerminal: افتح برنامج طرفي مثل على سبيل المثال - ٢
 )الاتصال(> = )الملحقات(> = )لبرامجا( Programs> = )ابدأ( Startمن سطح المكتب، اذهب إلى  •

=<HyperTerminal.  
  .HyperTerminalانقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة  - ٣

انقر فوق . إذا ظهرت" ينبغي ترآيب مودم"احرص على اتباع التعليمات لاختيار اسم وتحديد أيقونة، وتجاهل رسالة  •
OK )موافق.(  

  :منفذ هي، إعدادات الUPSالموصل بوحدة  COMثم حدد منفذ  •
  ٢٤٠٠بت في الثانية  
  وحدات بت البيانات٨ 
  لا يوجد -التماثل  
  ١- بت إيقاف  
  لا يوجد -التحكم في التدفق  

  )إدخال( Enterاضغط على مفتاح  •
  ): (SR1192XBPمثال لتعيين عدد حزم البطاريات الخارجية  - ٤

  :اتبع هذه الخطوات لإدخال عدد البطاريات، فور فتح النافذة الطرفية الخالية
  :لبدء الوضع الطرفي، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة) إدخال( Enterاضغط على المفتاح  •

وأدخل عدد البطاريات ، لتعديل عدد البطاريات) Eأو ( eاضغط على . UPSلتعديل إعدادات  ١اضغط  •
وحدة بطارية = ١): عدد الحزم(بما في ذلك البطاريات الداخلية 

  . ، غير ذلكSR1192XBP .٢.=.٣.،SR1192XBP.١.=.٢.داخلية،
  )إدخال( Enterاضغط على مفتاح 

  .اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة •
  .اخرج من البرنامج الطرفي - ٥



  ٨   

  والصيانة التخزين  -٢ 

  التخزين
  .مع تغطيتها ووضعها في مكان بارد وجاف واشحن البطاريات بشكل آامل لتعمل بطريقة صحيحة UPSخزّن وحدة 

  )م ١٥.٠٠٠(قدم  ٥٠.٠٠٠: خزّن في
، واحرص على شحن البطارية )درجة سيلزيوس ٦٠إلى  ٢٠-(درجة فهرنهايت  °١٤٠درجة حرارة تصل إلى °٤-              

  .شهور ٦آل 

  استبدال وحدة البطارية
ولا يتضمن مخاطر  هذه بسهولة الاستبدال والقابلية للتوصيل السريع، حيث يعد الاستبدال إجراء آمن UPSتتمتع وحدة بطارية 

والجهاز المتصل، ويمكنك الاتصال بالموزع أو التواصل مع  UPSويمكنك القيام بعملية الاستبدال أثناء تشغيل وحدة ، آهربائية
وذلك للحصول على معلومات حول استبدال وحدات  electric.com-www.schneiderشرآة شنايدر إلكتريك عبر الموقع 

  .RBC44بطاريات 

  والبيئة، الاستخدام حسب UPS وحدة لبطارية الافتراضي العمر يختلف

  
  .فور فصل البطارية، سيفقد الجهاز الموصّل الحماية من أخطار انقطاع التيار الكهربائي

  
نشأة إعادة تدوير المواد أو إرسالها إلى الشرآة المصنعة المستهلكة إلى م) البطاريات(تأآد من تسليم البطارية 

  .في مواد التغليف الخاصة باستبدال البطارية



  ٩   

  والضمان والخدمة النقل -٣

  النقل
  .يرجى إيقاف تشغيل جميع الأجهزة المتصلة وفصلها  - ١
  .يرجى فصل الوحدة من الطاقة المستخدمة  - ٢
  ).إن وجدت(ية افصل جميع البطاريات الداخلية والخارج  - ٣
  .بهذا الدليلالخدمةاتبع تعليمات الشحن الموضحة في قسم   - ٤

  الخدمة
  :واتبع الخطوات التالية، تجنب إرجاع الوحدة إلي الموزع إذا تطلبت الصيانة

  الموجود بهذا الدليل للحد من التعرض استكشاف الأعطال وإصلاحهااحرص على مراجعة قسم   - ١
  .للمشكلات الشائعة

من شنايدر إلكتريك من خلال الموقع  APCالة استمرار المشكلة، يرجي الاتصال بخدمة عملاء شرآة في ح  - ٢
  .www.apc.comالإلكتروني 

احرص على ملاحظة رقم الطراز والرقم التسلسلي وتاريخ الشراء، آما يوجد الرقم التسلسلي ورقم   - أ 
  .محددةفي طرازات  LCDالطراز علي اللوحة الخلفية للوحدة وعبر شاشة 

احرص على الاتصال بخدمة دعم العملاء، وسيحاول أحد الفنيين حل المشكلة عبر الهاتف، حيث سيقوم   - ب 
  .في حالة عدم قدرته على حلها) RMAرقم (بإصدار رقم رخصة المادة المرتجعة 

  .تكون الصيانة مجانية إذا آانت الوحدة خلال فترة الضمان  - ج 

تلاف الدولة، آما يمكنك الاطلاع على التعليمات المحددة لكل تختلف إجراءات الصيانة والمرتجعات باخ  -د 
من شنايدر  APCالخاص بشرآة  www.apc.comدولة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني 

  .إلكتريك
احرص على تغليف الوحدة علي نحو ملائم لتجنب تعرضها للتلف أثناء النقل، آما يحذر استخدام مواد رغوية   - ٣

  .لا يغطي هذا الضمان أي تلف قد يحدث أثناء النقلأثناء التغليف، و

أثناء الشحن من الولايات المتحدة أو إليها، احرص على فصل بطارية إمداد الطاقة لوحدة : ملاحظة  - أ 
UPS  قبل شحنها وفقًا لمعايير وزارة النقل الأمريكية(DOT) ولوائح اتحاد النقل الجوي الدولي ،

)IATA( ،ة آما هي داخل وحدة وستظل البطاريات الداخليUPS.  

أثناء الشحن، آما لا يمكن استخدام ) XBP(قد تظل البطاريات متصلة في حزمة البطارية الخارجية   - ب 
  .XBPجميع الوحدات مع حزم 

الذي يوفرها مرآز الدعم على الجزء الخارجي ) RMAرقم (احرص على آتابة رقم ترخيص المواد المرتجعة   - ٤
  .من العبوة

عادة الوحدة مع شرآة نقل مؤمنة مع دفع تكاليف الشحن مسبقًا، وإرسالها إلى العنوان الذي يقدمه احرص على إ  - ٥
  .مرآز دعم العملاء

  
  



  ١٠   

  الضمان المحدود
) ٢(بضمان منتجاتها شريطة أن تكون خالية من عيوب المواد والتصنيع لعامين ) SEIT(تتكفل شرآة شنايدر الكتريك لتكنولوجيا المعلومات 

خ الشراء، ويقتصر التزام الشرآة على إصلاح الأجهزة أو استبدالها علي نفقتها الخاصة حال اشتمالها على أي عيوب، علمًا بأن من تاري
  .الضمان يشتمل على إصلاح عيوب المنتج أو أي جزء منه أو استبداله شريطة أن لا يتجاوز فترة الضمان الأصلية

أيام من تاريخ الشراء، ويمكن تسجيل الأجهزة  ١٠والذي يمتلك جهاز مُسجل في غضون يسري هذا الضمان فقط على المشتري الأصلي 
  .warranty.apc.comعلي الإنترنت من خلال على موقع 

أي مسؤولية إذا آشف الاختبار أو الفحص أن العيب المزعوم في المنتج غير ) SEIT(بموجب هذا الضمان، لا يقع على عاتق شرآة 
المستخدم الأخير أو آان نتيجة لسوء استعمال طرف ثالث أو نتج عن إهمال أو تثبيت المنتج بطريقة غير صحيحة أو موجود أو تسبب فيه 

مسؤولية العيوب  SEITشرآة \أو توصياتها، علاوة على ذلك، لا تتحمل  SEITاختباره أو تشغيله بما لا يتناسب مع مواصفات شرآة 
أو عدم ملائمة الفولتية الكهربائية أو الاتصال بشكل غير ) ٢صرح بها لإصلاح الجهاز أو تعديله المحاولات غير الم) ١: الناجمة عما يلي

السرقة، وبموجب ) ٦أو تعرض الجهاز لأحد العناصر الخطرة أو ) ٥أو القضاء والقدر ) ٤أو عدم ملائمة ظروف موقع التشغيل ) ٣صحيح 
  .ال من الأحوال عن أي جهاز تم تغيير رقمه التسلسلي أو تشويهه أو حذفهأية مسؤولية بأي ح SEITهذا الضمان، لا تتحمل شرآة 

خلافاً لما ذُآر آنفا، لا توجد أي ضمانات صريحة أو ضمنية يمكن تطبيقها علي الأجهزة التي تُباع أو تجرى لها صيانة أو تجهيز بموجب 
الضمانات الضمنية المتعلقة بالقابلية للبيع أو الرضا الشخصي أو آما تخلي الشرآة مسؤوليتها عن آافة . هذه الاتفاق أو ما يمت له بصلة

الملائمة لغرض معين، آما أنه لا يمكن زيادة حجم الضمانات الصريحة للشرآة أو تقليصها أو التأثير عليها، وليست هناك أية مسؤولية أو 
يانة أجهزتها، وتعد الضمانات والتعويضات سالفة الذآر التزام تتحمله الشرآة جراء طرح تقنية جديدة أو أجهزة أخرى أو ما يرتبط بص

وحدها،  SEITحصرية وتحل محل آافة الضمانات والتعويضات الأخرى، وتمثل الضمانات المنصوص عليها آنفا حدود مسؤولية شرآة 
ري الأصلي ولا لتشمل فقط المشت SEITوتضمن تعويض حصري للمشتري في حال خرق أية من هذه الضمانات، آما تتسع ضمانات 

أو موظفيها أو مديريها أو التابعين لها أو العاملين بها أي ضرر من الأضرار  SEITولا يقع علي عاتق شرآة . تشمل أية أطراف أخرى
ار عن غير المباشرة أو الخاصة أو التابعة أو الأضرار العقابية التي تنجم عن استخدام المنتج أو صيانته أو تثبيته، سواء نجمت تلك الأضر

في وقت مبكر بإمكانية نشوب ) SEIT(العقد أو ضرر بصرف النظر عن الخطأ أو الإهمال أو المسؤولية المطلقة أو سواء أخطرت شرآة 
بالأحرى غير مسئولة عن أية تكاليف آخسارة في الأرباح أو العوائد سواء بصفة مباشرة أو غير ) SEIT(تلك الأضرار، تعد شرآة 

ونات أو تلك الخسائر الناجمة عن سوء استخدامها، أو فقدان البرمجيات أو البيانات، أو تكاليف البدائل أو مطالب مباشرة وفقدان المك
حالة حدوث ) SEIT(يتزعمها الطرف الثالث أو غير ذلك، ولا ينطوي هذا الضمان المحدود على بند يحد من أو يستبعد مسؤولية شرآة 

ث نتيجة لإهمال الشرآة أو إدعاءها الكاذب، إلي حد أنه يمكن استبعاد مسئوليتها أو الحد منها الوفاة أو الضرر الشخصي الذي قد يحد
  . بموجب القوانين المعمول بها

من مرآز دعم العملاء، وفيما ) RMA(للحصول علي خدمات الصيانة بموجب هذا الضمان، يجب الحصول على رقم ترخيص المواد المرتجعة 
وآما يمكنك  APC :(،www.apc.com(يستطيع العملاء الدخول على شبكة دعم العملاء من خلال موقع الشرآة  يتعلق بمطالبات الضمان،

تحديد بلدك من خلال القائمة المنسدلة، يرجى فتح علامة تبويب الدعم الموجودة أعلى الصفحة للحصول على معلومات عن دعم العملاء في 
مرتجعة مقدمًا، وآما يلزم إرفاق وصف مختصر للمشكلة التي واجهتك مع دليل شراء المنتج منطقتك، ويجب دفع تكاليف نقل المنتجات ال

 ١.ومكانه
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aV”m CPA lK akh¢¬V îg”jV¢“
¬UL Hgulbx Ugn lsj‘N HguhgL

jj‘tV O¬lm ¬UL Hgulbx g¥l¢v •¥§«M aV”m akh¢¬V îg”jV¢“ l¥hk‰h Ugn HgkP‘ Hgjhgd:

•¢V¥n «¢hVM l‘rv aV”m CPA lK akh¢¬V îg”jV¢“’ moc.cpa.www’ ggPw‘G Ugn ‘ehzR 
lK rhU¬M CPA lug‘lhJ HgaV”m ‘gjŒ¬¢L ̈gfhJ ¬UL Hgulbx.

-moc.cpa.www )HglŒV HgVz¢sd ggaV”m(
HPVW Ugn HBjwhG fl‘Hrv aV”m CPA lK akh¢¬V îg”jV¢“ HglPg¢m HgOhwm f¬‘G lu¢km’ 
P¢E jl¬“ £ƒI Hgl‘Hrv flug‘lhJ UK ¬UL Hgulbx.

-troppus/moc.cpa.www
jj‘tV Ohw¢m HgfPE Hguhgld UK Hg¬UL Hgljh– td rhU¬M lug‘lhJ aV”m CPA ‘ƒg“ 
fhsjO¬HL Hg¬UL H™g”jV‘kd.

•¢l”k“ HBjwhG flV”« ¬UL Ulbx aV”m CPA lK akh¢¬V îg”jV¢“ UK ̈V¢R Hg§hjT •‘ HgfV¢¬ 
H™g”jV‘kd.

-‘gl«¢¬ lK Hglug‘lhJ UK HglVH”« HglPg¢m f”G ¬‘gm’ ¢V¥n Hgj‘HwG UfV Hgl‘rv •¬khI: 
tcatnoc/troppus/moc.cpa.www.

-gl«¢¬ lK Hglug‘lhJ P‘G ”¢…¢m HgPw‘G Ugn ¬UL Hgulbx’ ¢l”k“ HBjwhG f¶P¬ lk¬‘fd 
aV”m akh¢¬V îg”jV¢“ •‘ l‘«U¢§h HgƒD HajV¢J lki Hg¥§h«.

© PŒ‘R Hg̈fv ‘HgkaV guhL 4102 lP…‘±m gwhgp aV”m CPA lK akh¢¬V îg”jV¢“’ jljg“ aV”m akh¢¬V îg”jV¢“ ggwkhUhJ

.S.A.S •‘ HgaV”hJ Hgjhfum g§h ‘P¬M SPU-tramS ‘fVHlµ etuhCrewoP ”lh jujfV ¥l¢v HgublhJ Hgj¥hV¢m H®OVN

lg“ ®wPhf§h Hgluk¢¢K


